
大樓消防機電教育訓練暨
建築物維護管理權責分工

110年10月13日(三)上午9時-12時
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110年10月13日活動時間表
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日期：110年10月13日(三) 09:00-12:00
地點：圖書館7F國際會議廳

時間 課程內容 講師 備註

08:45~09:00 報到

09:00~09:05 課程引言 總務長引言

9:05~09:20 本校大樓建築物維
護管理權責分工

營繕組
賴堆興組長

09:20~10:20 校區雨污水分流改
管計畫說明

黎明工程顧問
股份有限公司
曾柏凱 組長

10:20~11:20 大樓消防機電維護
管理

誠午電機技術顧問
股份有限公司
劉高名董事長

11:20~12:00 Q&A

12:00 課程結束



總務長引言
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建築物維護管理權責分工

報告人：營繕組賴堆興組長



簡報大綱

辦理依據

建築物維護管
理制度

校舍建築權責分
工
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辦理依據
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教育部建築工程維護管理品
質訪查計畫

本校建築物及建築設備維修
檢查要點

本校建築物維護管理手冊



建築物維護管理制度

校區修繕權責分工

建築物及其設備維修檢查
教育訓練及運作機制

營繕報修申請系統

房舍整修經費分攤原則
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校舍修繕分工
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國立
中興大學

各大樓管理
委員會

林管處
管理處轄下

住輔組
學生宿舍

資產經營組
教職員宿舍

營繕組
其他校舍



大樓管理委員會及管理
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管委會日常

•大樓清潔維護

•門禁管理

•監視器

•頂樓警報器

•地下室(停車)管理



建築物修繕權責分工



建築物維護檢查

大樓管理委員會

例行性檢查
*每季一次

營繕報修

國立
中興大學

維修檢查小組

不定期檢查
*不定期

專案經費改善

管委會簽例行檢查簽請校長同意專案改善



營繕報修申請系統
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營繕報修申請系統報修流程
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房舍整修經費分攤原則
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房舍整修經費分攤表單下載處
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各大樓維護管理-檢查頻率

•每月1次高低壓設備

•每月1次消防、發電機設備

•每月2次，並不定期抽查電梯保養

•每季1次，異常狀況自主例行檢查
(大樓管理委員會權責)

•每年不定期抽查不定期檢查



附件



附件



建築物維護管理手冊表單下載處
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校區雨污水分流改管計畫說明

報告人：曾柏凱組長
(黎明工程顧問股份有限公司)



Liming Engineering Consultants
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簡報人：曾柏凱
110年10月13日



Liming Engineering Consultants
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簡報大綱

1 污水下水道之重要性

2 工程內容

3 施工說明

4 自主維護



Liming Engineering Consultants
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污水下水道之重要性

1 2 3 4

日常污水 分支管 主次幹管 水資源回收中心
處理後
流放

改善
環境

污水接管就是以密閉管線將生活雜排水及廁所糞便污水由污水
接管→分支管（公用巷道、街道）→主次幹管（主要街道）→
水資源回收中心，而此一收集系統就是污水下水道。

認識污水下水道



Liming Engineering Consultants
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污水下水道之重要性

1 2 3 4
為什麼要做污水下水道?

化糞池需定期抽水肥維護，每月投藥保
養，而且是蚊蟲(病媒)，臭味的來源。

接管後省下定期抽水肥、維護保養費用，
環境整潔，空氣清新。

將污水直接排放
至道路側污水管
線。

污水接管後

雨 污
污水管線



Liming Engineering Consultants
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污水下水道之重要性

1 2 3 4

減少病媒疾病發生
節省清理化糞池費用
保護水域水質

污水接管
前 後

減少淹水機會
提昇生活品質
永續水源利用
例如：澆花、洗車、沖廁等

污水下水道效益



工 程 內 容
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Liming Engineering Consultants

1 2 3 4
污水系統配置

依調查結果，考量排
水出口位置、施作空
間、管線埋深，配置
校內分支管人孔位置
，及建物連接管佈設

建物接管棟數58棟 (
其中20棟需改管)

A B

C1

E

C2 C3

D

圖例

分支管管線

建成路系統管線

新設建物連接管

分區
分支管
∮300(m)

建物連接管
∮200(m)

A 685.0 1,370.0
B 1,079.5 1,687.7

C1 265.0 562.0
C2 468.0 第一期無

C3 145.0 477.3
D 79.5 766.0
E 由市府廠商接管

合計 2,722 4,863



工 程 內 容

-27-

Liming Engineering Consultants

1 2 3 4
校內污水系統

 污水管線主要以重力排放方式進行設計

地下管線
衝突檢核

側溝
衝突檢核

校外 校內



Liming Engineering Consultants

施 工 說 明
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1 2 3 4

1.路面切割 2.開挖擋土支撐 3.污水管佈設

4.陰井施作5.回填砂、警示帶、CLSM6.鋪設簡易AC或以原鋪面復舊

施工流程

分支管施工說明



Liming Engineering Consultants

施 工 說 明
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1 2 3 4

不影響既設結構為原則，管線完成埋設後依現場鋪面型式進行復舊

結構物若厚度較小，由結構物下方穿越

結構物若厚度較大，以不影響結構穩定為原則部分打除

建物連接管施工說明



Liming Engineering Consultants

施 工 說 明
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1 2 3 4

校區內須接管建物共58棟
建物接管工程僅接管通水時，需暫停
使用廁所等衛浴設施，約4小時。

同棟建物進行改管工程，依雜糞排出
口分區施作為原則，以維持師生日常
生活機能。

建物接管說明

圖 例
分支管線
分支管人孔
新設連接管線
新設連接管設施
雜排水出口
糞管出口
機械排出口p

p

p

項次 須改管建物名稱 項次 須改管建物名稱

1 人文大樓 11 應用科技大樓

2 女宿(勤軒) 12 動物疾病診斷中心

3 萬年樓(語言中心) 13 資訊教學大樓

4 社管大樓 14 理學大樓

5 圖書館(地下室有丹堤) 15 國農中心

6 農環大樓 16 防疫檢疫大樓

7 生命科學大樓 17 食品暨生物科技大樓

8 圓廳(學生餐廳) 18 混凝土中心

9 化材大樓 19 土木環工大樓

10 惠蓀堂(中正紀念堂) 20 女宿(樸軒)

1

3

4
6

5

7

8

9

10
15

13
14

16

19

20

17

需改管建物

11

2

12

18
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施 工 說 明
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1 2 3 4
污水管線埋設路線鋪面復舊

2

3 4

6

1

1

2

3

4
5

6

7

8

9

圖例

特殊鋪面 磁磚

PC路面 抿石子

平板磚 植草磚

岩面磚 石板

連鎖磚 AC路面

9

5

8

10

7

10
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施 工 說 明
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1 2 3 4
施工期間交通維持

單向通車道路交通維持佈設圖 雙向通車道路交通維持佈設圖

校內道路概略分為

有分隔島道路>施工時可雙向通車

無分隔島道路>施工時維持單向通車

無分隔島之路段，交維主要需配合路寬
及管線埋設位置進行調整，將提前公告
，以減低交通不便。

平
面
交
通
示
意
圖

人
行
道

行
道
樹

(

禁
止
停
車)

施
工
範
圍

單
向
通
行

行
道
樹

人
行
道

2.0m

施工圍籬
路寬：6.5m

1.8
m 4.5m

※ 單次施工圍設區域以不
超過一個街區為原則

※ 施工位置避開人行道

人
行
道

行
道
樹

(

禁
止
停
車)

施
工
範
圍

分
隔
島

雙
向
通
行

行
道
樹

人
行
道

施工圍籬

路寬：15.0m
6.0m 6.0m

簡報者
簡報註解
7M以上路口施工，保持雙向通車，嚴格禁止路邊停車，路口加強管制�6M以下，提前告知用路人前方封路須改道，並指引替代道路為避免替代道路繞行距離過長，鄰近
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施 工 說 明
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1 2 3 4

圖例

分支管管線

建成路系統管線

A B

C1

E

C3

D

C2

3
2

1

 為維護師生用路安全，將加強施工區道路交通維持措施

 視現場施工情形，盡可能保留可單向通行之路寬

 施工前需提前公告工作範圍，及暫時取消工區附近停車格，以減低校內交通衝擊

污水管線埋設交通影響

1

道路封閉道路封閉

2

3
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施 工 說 明
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1 2 3 4

施工中環境維護對策

施工材料暫置需整齊排放，並以
三角錐隔離警示。

維護校區道路清潔及灑水。

定期清潔排水溝。

施工中噪音影響對策。

已編列噪音分貝計，加強管制。

鄰近授課建物，避免於上課時段
施作噪音大之工項(打鑿挖掘)。

避免於校內重大活動期間施工。

主要教學區域，利用寒假及暑假
期間施作。

施工中環境維護及噪音對策



Liming Engineering Consultants

施 工 說 明
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1 2 3 4

本污水工程預估工期
為360日曆天

為避免影響校內重大
活動之進行

如遇期中、期末考、
英檢及畢業典禮將暫
停施工

共計28日曆天

工期概估

工作
項目

前置
作業

管線施作
場地
整理

天數
(日曆天) 60 250 50

A B

C1

E

D

已完成
接管

施工中
預計110年12月前完成

部份完成，
待寒假再施工

日曆天數 \ 年月

工作項目 8月 9月 10月
110年109年

復舊作業 50

連接管 205
大樓改管 182

分支管 210
共同管溝 168

3月 4月 5月 6月 7月
本工程施作 360

預估

工期 9月 10月 11月 12月 1月 2月
期
末
考
7
天
、
英
文
檢
定
3
天

期
中
考
7
天

畢
典
1
天

110年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

已完成
接管

施工中
預計111年1月前完成

施工中
預計110年12月前完成

施工中
預計111年4月前完成

111年

期
末
考
7
天
、
英
檢.

3
天

110.07.20
開工

C2 C3
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自 主 維 護
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1 2 3 4
自主維護

以掃把或木棍清除堵塞物

尖嘴鉗或一字起子將清除孔蓋打開

 禁止下列物質排入

垃圾、抹布、衛生棉等雜物

易燃之油類及油脂

廚餘
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簡報結束
敬請指導

計畫導向
全員參與

人本導向
即時回應

科技導向
機動應變

創新導向
資源整合

顧客導向
以客為尊



大樓消防機電維護管理

報告人：劉高名董事長
(誠午電機技術顧問股份有限公司)
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Q&A



簡報結束
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